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Реферат. Рассмотрены методы определения зоны повреждения по параметрам аварийного 
режима, которые могут быть использованы для улучшения показателей технического со-
вершенства токовых защит линий распределительных сетей 6–10 кВ с односторонним пи-
танием. Отмечено преимущество алгоритма определения зоны короткого замыкания (КЗ)  
по уровню аварийных токов по сравнению с дистанционным односторонним методом по 
параметрам поврежденной петли (петель). Предложено производить вычисление расчетной 
удаленности места КЗ на основе разностей токов поврежденных фаз, что обеспечивает не-
зависимость полученного результата от вида повреждения. Предложен способ повышения 
достоверности метода определения зоны короткого замыкания по уровню аварийных то- 
ков на основе информации о виде повреждения. Методом вычислительного эксперимента 
исследовано влияние нагрузочных токов и переходных сопротивлений различного уровня 
на величину и характер изменения погрешностей определения расчетного расстояния до 
места короткого замыкания. Определены уровни переходных сопротивлений относительно 
полного сопротивления линии в зависимости от места возникновения КЗ, при которых 
обеспечивается достоверное установление зоны повреждения, показано, что характер их 
изменения примерно одинаков для линий средней и большой длины. Показана целесооб-
разность коррекции расчетного расстояния до места повреждения во многих случаях корот-
ких замыканий через переходное сопротивление для повышения защитоспособности быст-
родействующей ступени токовой защиты. По результатам вычислительного эксперимента 
получены поправочные коэффициенты для коррекции величины аварийного тока, на основе 
которого производится определение зоны повреждения. Выполнена оценка работоспособ-
ности предложенного способа коррекции, показано, что его применение позволяет повы-
сить достоверность определения зоны повреждения и расширить зону мгновенного отклю-
чения КЗ. Исследованы динамические свойства предложенного алгоритма для различных 
режимов работы линии. Установлено, что в наихудшем случае обеспечивается определение 
зоны короткого замыкания за время, не превышающее 27 мс. 
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Abstract. The methods of determination the fault zone according to the parameters of the emer-
gency mode, which can be used to improve the performance of technical perfection of current 
protection lines of distributive 6–10 kV one-way power networks, are considered. The advanta- 
ge of the algorithm of determination the zones of short circuit (SC) according to the level of emer-
gency currents as compared to the remote unilateral method addressing the parameters of the  
damaged loop corrupted loops (loops) is noted. Calculation of the estimated distance to the point 
of SC on the basis of difference of damaged phase currents has been proposed, that enables  
the independence of the obtained result on the type of the fault. A technique for increasing the 
reliability of the method for determination the short-circuit zone by the level of emergency cur-
rents based on information about the type of damage has also been proposed. The effect of load 
currents and contact resistances of different levels on the magnitude and nature of the changes in 
the errors of the calculated distance to the short circuit was investigated by the method of compu-
tational experiment. The levels of contact resistances relative to the total resistance of the line 
depending on the place of SC occurrence are determined that provides reliable determination  
of the fault zone; it is demonstrated that the nature of their alteration is approximately the same  
for lines of medium and long length. The expediency of correction of the calculated distance to  
the fault location in many cases of short circuits through the contact resistance so to improve the 
protection capacity of the high-speed current protection stage is demonstrated. Based on the results 
of the computational experiment, correction factors for the correction of the value of the emergen-
cy current have been obtained; on the basis of the latter the fault zone is determined. The estima-
tion of efficiency of the proposed method of correction has been carried out; it is shown that its 
application makes it possible to improve the accuracy of determination the fault zone and to ex-
pand the zone of instantaneous shutdown of short circuit. The dynamic properties of the proposed 
algorithm for different modes of the line operation have been investigated; it is ascertained that, in 
the worst case, the determination of the short circuit zone for a time not exceeding 27 ms is pro-
vided. 
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Ведение 
 
Функция определения зоны короткого замыкания (КЗ) по параметрам 
аварийного режима может быть использована в токовых ступенчатых за-
щитах линий 6–10 кВ с односторонним питанием для повышения их тех-
нического совершенства. Так, для быстродействующей (первой) ступени 
токовой защиты, выполняющей функции токовой отсечки без выдерж- 
ки времени (ТО), ток срабатывания выбирается из условия ее недействия  
в конце защищаемого участка [1, 2]. Данное обстоятельство обусловливает 
ограниченность зоны мгновенного отключения ТО, которая зависит от ви-
да повреждения, режима работы сети и сокращается при наличии переход-
ного сопротивления в месте повреждения, вследствие чего рассматривае-
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мая ступень может стать неэффективной [2–5]. Введение в алгоритм функ-
ционирования токовой защиты функции определения зоны короткого  
замыкания позволяет уменьшить влияние отмеченных выше факторов и в 
ряде случаев добиться большей защитоспособности быстродействующей 
ступени. 
 
Определение зоны короткого замыкания 
 
В [3, 4] предложены методы определения зоны короткого замыкания на 
основе одностороннего дистанционного метода по параметрам поврежден-
ной петли (петель). Место повреждения устанавливается путем сравнения 
расчетного расстояния l*к до точки КЗ, вычисленного по реактивной со-
ставляющей комплексного сопротивления поврежденной петли или петель, 
с длиной контролируемой линии. Метод обеспечивает расширение зоны 
мгновенного отключения до 95 % длины линии и повышает эффективность 
первой ступени при КЗ через переходное сопротивление, однако требует 
наличия цепей напряжения, что усложняет защиту и вызывает необходи-
мость предусматривать контроль их исправности для исключения непра-
вильных действий защиты в случае их нарушения. Поэтому в ряде случаев 
представляется целесообразным определять зону короткого замыкания  
и вычислять l*к только по уровню аварийных токов. Этот подход, предло-
женный в [5, 6], может применяться в сетях 6–10 кВ при наличии воздуш-
ных линий, питающих агропромышленную нагрузку. Отличительной осо-
бенностью таких линий является сравнительно большая протяженность 
при малом сечении проводов. Это обусловливает резкое изменение уровня 
тока КЗ по мере удаления точки повреждения от источника питания. Метод 
требует предварительного расчета токов трехфазного КЗ в контрольных 
точках, а для достоверного определения зоны повреждения при несиммет-
ричных КЗ в выражение для расчета l*к вводится коэффициент, величина 
которого выбирается в зависимости от вида короткого замыкания [6]: 
 
( )
( )
(3) (3)
к1 к к2
*к (3) (3)
к1 к2 к
,
kI I I
l
I I I
−
=
−
                                           (1) 
 
где Iк1(3), Iк2(3) – рассчитанные по известным методикам токи трехфазно- 
го КЗ в начале (Iк1(3)) и конце (Iк2(3)) защищаемой линии; Iк – среднее из двух 
или трех значений токов поврежденных фаз; k – коэффициент, учитываю-
щий вид повреждения, k(3) = 1, (2) 3 / 2.k =  
Как справедливо отмечено в [7], при двухфазных КЗ действующее  
значение разности токов поврежденных фаз будет наибольшим из трех  
петель АВ, ВС, СА и равным (3)к3I . Для трехфазных КЗ для всех петель 
повреждения (3)к3AB BC CAI I I I= = = . С учетом этого обстоятельства из вы-
ражения (1) можно исключить коэффициент k и определять расчетную 
удаленность до точки короткого замыкания независимо от его вида 
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где Iкн, Iкк – токи трехфазного КЗ в начале и конце защищаемой линии, 
умноженные на 3;  Iк – текущее значение тока КЗ, определяемое как 
наибольшее из действующих значений разностей фазных токов. 
Алгоритм определения зоны повреждения для повышения его досто-
верности следует организовывать следующим образом: 
– определяется расчетная удаленность до точки повреждения l*к со- 
гласно (2); 
– если l*к ≤ 1, то короткое замыкание находится на защищаемой линии и 
расстояние до точки повреждения в именованных единицах может быть 
определено как 
 
lк = l*кlл1,                                                    (3) 
 
где lл1 – фактическая длина защищаемой линии в именованных единицах; 
– если l*к > 1, то повреждение находится на смежной линии и для расче-
та расстояния от ее начала до места КЗ в (2) вместо Iкн и Iкк в начале  
и конце защищаемой линии подставляются соответствующие токи в начале 
и конце смежной линии; 
– если l*к < 0, то повреждение фиксируется на контролируемой линии,  
в противном случае общее расстояние от начала участка до места повре-
ждения определяется по выражению 
 
lк = lл1 + l*кlл2,                                                (4) 
 
где lл2 – фактическая длина смежной линии в именованных единицах. 
На достоверность определения зоны КЗ оказывает влияние множество 
факторов [3, 8], в том числе величина нагрузочных токов и переходного 
сопротивления в месте повреждения. На примере воздушных линий 10 кВ 
разной длины (10 и 15 км) при трех- и двухфазных КЗ в режимах холостого 
хода и с нагрузкой на рис. 1 показаны зависимости Rп/Zл = f (l*) величины 
переходного сопротивления, отнесенного к полному сопротивлению за-
щищаемой линии, от расстояния до точки повреждения, при которых зона 
короткого замыкания может быть установлена достоверно. 
По результатам предварительных вычислительных экспериментов 
можно утверждать, что погрешности определения l*к при наличии пере-
ходного сопротивления в месте КЗ и по мере его увеличения будут возрас-
тать независимо от вида повреждения и режима работы линии. Короткие 
замыкания через переходное сопротивление даже при малой его величине 
вблизи конца защищаемой линии будут восприниматься как внешние, при-
чем чем ближе точка повреждения к концу участка, тем при меньших ве-
личинах Rп зона КЗ будет установлена достоверно. Заметное влияние на 
величину допустимого переходного сопротивления оказывает вид коротко-
го замыкания. Влияние величины нагрузочного тока ощутимо сказывается 
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при близких КЗ и снижается по мере удаления точки повреждения от места 
установки защиты.  
 
a 
 
 
b 
 
 
Рис. 1. Относительная величина переходного сопротивления,  
при которой обеспечивается достоверное установление  
зоны повреждения при трехфазных (а) и двухфазных (b) коротких замыканиях  
в режиме холостого хода (1, 2, 5, 6) и нагрузочном режиме (3, 4, 7, 8):  
1, 3, 5, 7 – для линии длиной 15 км; 2, 4, 6, 8 – для линии длиной 10 км 
 
Fig. 1. The relative magnitude of the contact resistance that provides   
the reliable determination the fault zone for three-phase (a) and two-phase (b) short circuits  
in the idle mode (1, 2, 5, 6) and load mode (3, 4, 7, 8):  
1, 3, 5, 7 – for a line of 15 km long; 2, 4, 6, 8 – for a line of 10 km long 
 
Удовлетворительные погрешности определения расчетной удаленности 
при КЗ в конце контролируемого и начале смежного участков, не приво-
дящие к значительному сокращению зоны мгновенного отключения или 
неселективному действию защиты, могут быть получены при отсутст- 
вии Rп или относительно малых его значениях. Таким образом, в ряде слу-
чаев для повышения эффективности быстродействующей ступени токовой 
защиты целесообразно выполнять коррекцию расчетного расстояния до 
места повреждения. При этом осуществлять ее можно путем коррекции  
в (2) как текущего значения аварийного тока, так и предварительно рассчи-
танных и заданных токов КЗ в контрольных точках.  
Для определения зоны повреждения по (2) не требуется выявление его 
вида, однако эта информация может быть использована для выполнения 
коррекции расчетной удаленности l*к. При этом распознавание вида КЗ 
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производится на основе двух относительных несимметрий разностей фаз-
ных токов линий ΔI1 и ΔI2 согласно [9]: 
 
max min
1
min
;
I II
I
−
∆ =                                              (5) 
 
,
minmid
minmax
2 II
III
−
−
=∆                                             (6) 
 
где Imax, Imid, Imin – наибольшее, среднее и наименьшее действующие значе-
ния разностей фазных токов линии. 
Путем анализа результатов большого количества вычислительных экс-
периментов были получены выражения для расчета поправочных коэффи-
циентов и определены условия их применения, позволяющие как удовле-
творить требованию селективного действия токовой отсечки без выдержки 
времени, так и установить зону повреждения с приемлемой достовер- 
ностью и обеспечить повышение защитоспособности быстродействующей 
ступени защиты. Для определения случаев, когда необходимо вводить кор-
рекцию, достаточно контролировать по уровню только относительную 
несимметрию ∆I1, рассчитанную согласно (5). 
Характер изменения Rп/Zл = f(l*) для линий разной длины в идентичных 
условиях примерно одинаков (рис. 1), что позволяет рассматривать предла-
гаемый алгоритм как универсальный для линий 6–10 кВ средней и боль-
шой длины.  
 
Определение корректирующих коэффициентов 
 
Расчетная удаленность до точки повреждения при условии, когда кор-
рекции подвергается текущее значение тока короткого замыкания, опреде-
ляется как 
 
( )
( )
кн к п кк
*к
кн кк к п
,
I I K I
l
I I I K
−
=
−
                                         (7) 
 
где Iкн, Iкк, Iк – то же, что и в (2); Kп – поправочный коэффициент. 
При металлических двухфазных КЗ на нагруженной линии и относи-
тельно малых значениях переходного сопротивления, когда уровень отно-
сительной несимметрии разностей фазных токов ΔI1 ≥ 0,95, необходимость 
в коррекции отсутствует и Kп = 1. При ΔI1 < 0,95 независимо от уровня ΔI2 
поправочный коэффициент определяется по выражению 
 
п 12 ,K I= − ∆                                                (8) 
 
где ΔI1 – уровень относительной несимметрии, определяемый по (5). 
Следует отметить, что для несимметричных КЗ на ненагруженной  
линии любого рода коррекция на основе относительной несимметрии то-
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ков ΔI1 не представляется возможной, так как независимо от уровней пере-
ходных сопротивлений и месторасположения повреждения ΔI1 практиче-
ски не изменяется (ΔI1 = 1), а использовать с этой целью относитель- 
ную несимметрию ΔI2 не позволяет значительный разброс ее значений [9]. 
При этом в указанном режиме принятое выражение для поправочного ко-
эффициента не повлияет на результат расчета l*к, что исключает необходи-
мость выявления вида нагрузочного режима для обеспечения достоверного 
установления зоны короткого замыкания. 
При металлических трехфазных КЗ и относительно малых значениях 
переходных сопротивлений, когда уровень относительной несимметрии 
разностей фазных токов ΔI1 < 0,14, необходимость в коррекции отсутст- 
вует и Kп = 1. В противном случае, когда ΔI1 ≥ 0,14, независимо от уров- 
ня ΔI2 поправочный коэффициент определяется как 
 
п
min
,
3
AB BC CAI I IK
I
+ +
=                                           (9) 
 
где IAB, IBС, IСА – действующее значение разностей фазных токов; Imin – 
наименьшее из них. 
Принятый способ коррекции работоспособен при трехфазных КЗ как на 
нагруженной, так и на ненагруженной линиях. 
 
Результаты исследования работоспособности метода 
 
Исследование работоспособности предложенного алгоритма с учетом 
погрешностей, вносимых измерительными преобразователями тока, про-
водилось методом вычислительного эксперимента посредством програм- 
много комплекса, реализующего математическую модель радиальной сети 
напряжением 6–10 кВ с изолированной нейтралью и односторонним пита-
нием [10, 11]. Предельное значение переходного сопротивления Rп/Zл = 3, 
при котором проверялось поведение алгоритма, принято исходя из условия 
удовлетворения требуемой чувствительности последней (в общем случае 
третьей) медленнодействующей ступени (максимальная токовая защита), 
которая по уровню тока срабатывания отстраивается от наибольшего рабо-
чего тока с учетом самозапуска электродвигательной нагрузки. 
Оценка способа повышения достоверности определения зоны КЗ по 
уровню аварийных токов производилась по следующим показателям: 
– относительная погрешность δ определения расчетного расстояния  
до точки повреждения позволяет оценить сокращение зоны мгновенного 
отключения в различных режимах работы сети и видах КЗ, определить 
пределы работоспособности метода и критерии обеспечения селективного 
действия защиты при одновременном сохранении эффективности быстро-
действующей ступени в неблагоприятных условиях. Определяется по вы-
ражению 
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где l*ф – фактическое расстояние до места повреждения; 
– время установления зоны повреждения – быстродействие метода яв-
ляется одним из решающих факторов, так как предложенный алгоритм 
рассматривается как способ повышения защитоспособности первой ступе-
ни токовой защиты, работающей без выдержки времени. 
Анализ работоспособности метода при двухфазных КЗ выполнялся для 
нагрузочного режима, так как при несимметричном повреждении на нена-
груженной линии коррекция не производится. Следует отметить, что при 
этом зона мгновенного отключения составляет не менее 90 % длины ли- 
нии при металлических коротких замыканиях и сокращается до 58 %  
при Rп/Zл = 1. Быстродействующая ступень считается эффективной, если 
охватывает не менее 20 % длины линии [2], зона мгновенного отключения 
коротких замыканий на ненагруженной линии удовлетворяет этому усло-
вию при изменении переходного сопротивления в месте повреждения 
вплоть до Rп/Zл ≤ 1,72–1,75 (рис. 1b, зависимости 5, 6). 
При трехфазных КЗ коррекция расчетного расстояния l*к производится 
независимо от режима работы линии. Однако короткие замыкания через 
переходное сопротивление на ненагруженной линии характеризуются 
меньшими погрешностями определения l*к, чем аналогичные поврежде- 
ния при наличии тока нагрузки. При отсутствии переходного сопротивле-
ния в месте короткого замыкания и относительно малых его значениях  
погрешности определения расчетной удаленности могут иметь отрица-
тельный знак, в том числе при КЗ в конце защищаемой линии, где, с точки 
зрения обеспечения селективности действия ТО и сокращения зоны мгно-
венного отключения, точность определения l*к особенно важна. При по-
вреждении в конце контролируемой линии в режиме холостого хода  
и относительно малых Rп указанные погрешности меньше по абсолютному 
значению. По этим соображениям нагрузочный режим был выбран для 
анализа работоспособности предложенного алгоритма как наиболее тя- 
желый. Отметим только, что при изменении относительной величины  
переходного сопротивления в пределах Rп/Zл = 0–3 зона мгновенного от-
ключения трехфазных КЗ на ненагруженной линии будет составлять не 
менее 95–70 % соответственно. Для сравнения, при отсутствии коррек- 
ции l*к зона действия быстродействующей ступени снижается до 20 % уже 
при Rп/Zл = 2,3–2,4 (рис. 1а, зависимости 1, 2). 
Зависимости δ = f(l*) при трех- и двухфазных КЗ на нагруженной линии, 
построенные с учетом предложенного способа коррекции по результатам 
вычислительного эксперимента, представлены на рис. 2, 3. Место повре-
ждения фиксируется на защищаемой линии при l* ≤ 1, в противном слу- 
чае – на смежной. Зависимость 1 (рис. 2, 3) представляет собой кривую 
предельных погрешностей δmax, ограничивающую диапазон допустимых 
значений δ, при которых место повреждения будет установлено достовер-
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но. Для этого необходимо выполнение условий: при КЗ в пределах контро-
лируемой линии значения относительных погрешностей должны лежать 
ниже кривой 1, а при внешних КЗ – выше. 
 
 
 
Рис. 2. Относительные погрешности определения l*к 
при трехфазных коротких замыканиях (КЗ): 1 – кривая предельных погрешностей;  
2 – металлические КЗ; 3, 4, 5, 6 – КЗ через переходное сопротивление с Rп/Zл = 0,5; 1; 2; 3 
 
Fig. 2. Relative errors of determination of l*к for three-phase short circuits (SC):  
1 – curve of limit errors; 2 – metal SC; 3, 4, 5, 6 – short circuit through contact resistance  
with Rп/Zл = 0,5; 1; 2; 3 
 
 
 
Рис. 3. Относительные погрешности определения расчетной удаленности  
точки повреждения при двухфазных коротких замыканиях: 
1, 2, 3, 4, 5 – то же, что на рис. 2 
 
Fig. 3. Relative error of determination of the calculated distance to fault points  
for two-phase short circuits: 1, 2, 3, 4, 5 – the same as in fig. 2 
 
С ростом величины переходного сопротивления в месте повреждения 
погрешности определения l*к возрастают. Для металлических КЗ независи-
мо от их вида характерно занижение расчетной удаленности точки повре-
ждения как в пределах защищаемой линии, так и на смежной. То же мож- 
но сказать и про трехфазные КЗ с малым переходным сопротивле- 
нием (Rп/Zл < 1), за исключением повреждений, близких к месту установки 
защиты. Зависимости δ = f(l*) при двухфазных КЗ через переходное сопро-
– 
– 
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тивление Rп/Zл ≥ 0,5 и трехфазных с Rп/Zл ≥ 1 носят аналогичный характер. 
При этом для коротких замыканий в пределах защищаемой линии харак-
терно завышение l*к и, как следствие, сокращение зоны мгновенного от-
ключения, а при l* ≥ 1 – завышение при близких и занижение при удален-
ных КЗ, но на величину, не превышающую δmax.  
Степень занижения расчетной удаленности в наихудшем случае при КЗ 
в конце защищаемой линии не превышает 5 %, что позволяет принять по-
роговое относительное значение фактической длины линии, путем сравне-
ния с которым фиксируется зона повреждения, l*п,ф = 0,90–0,95. 
При трехфазных металлических КЗ на нагруженной линии ΔI1 < 0,14  
и коррекция не производится, а зона мгновенного отключения с уче- 
том имеющихся по тем или иным причинам погрешностей составляет  
до 95 % длины линии. При изменении переходного сопротивления в диа- 
пазоне Rп/Zл = 0,5–3,0 зона мгновенного отключения охватывает до 95–56 % 
линии (рис. 2). При отсутствии коррекции и тех же величинах Rп/Zл зона 
действия токовой отсечки без выдержки времени сокращается до 74–12 % 
соответственно, а наибольшее значение переходного сопротивления, при ко-
тором ТО считается эффективной, Rп/Zл = 2,73 (рис. 1а, зависимости 3, 4). 
При двухфазных металлических КЗ на нагруженной линии и отсутствии 
коррекции (ΔI1 ≥ 0,95) зона действия быстродействующей ступени охваты-
вает не менее 90 % линии, а при Rп/Zл = 0,5–1,0 до 90 % (рис. 3, зависимо-
сти 3, 4). При Rп/Zл = 2,0 зона мгновенного отключения составляет до 63 % 
(рис. 3, зависимость 5). При тех же уровнях переходного сопротивления, 
но в случае отсутствия коррекции, зона действия ТО составляет порядка: 
79 % – при Rп/Zл = 0,5; 62 % – при Rп/Zл = 1; 24 % – при Rп/Zл = 2 (рис. 1b, 
зависимости 7, 8). 
Динамические характеристики алгоритма определения зоны КЗ, пред-
ставлены на рис. 4.  
 
 
 
Рис. 4. Динамические характеристики алгоритма определения  
зоны коротких замыканий: 1 – трехфазное КЗ; 2 – двухфазное КЗ;  
3 – принятое пороговое значение l*п,ф = 0,95 
 
Fig. 4. Dynamic characteristics of the short circuit zones determination algorithm:  
1 – three-phase CS; 2 – two-phase CS; 3 – accepted threshold value l*п,ф = 0.95 
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Эти характеристики позволяют оценить быстродействие предложенно-
го метода, которое численно может быть определено как интервал времени 
от момента возникновения короткого замыкания и до момента времени, 
когда расчетная удаленность l*к достигнет принятого по результатам вы-
числительного эксперимента порогового значения l* п,ф = 0,95. 
Согласно приведенным динамическим характеристикам, которые по-
строены для наихудшего случая, когда быстродействие алгоритма мини-
мально, предложенные решения позволяют установить зону повреждения 
при двух- и трехфазных КЗ за время, не превышающее 27 мс.  
 
ВЫВОДЫ 
 
1. Зона повреждения на линиях 6–10 кВ с односторонним питанием при 
металлических коротких замыканиях независимо от их вида может быть 
установлена с приемлемой достоверностью путем контроля разностей то-
ков коротких замыканий поврежденных фаз. 
2. Достоверность определения зоны короткого замыкания по уровню 
аварийных токов при наличии переходных сопротивлений может быть по-
вышена за счет применения поправочных коэффициентов, полученных по 
результатам большого числа вычислительных экспериментов. 
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